
PRÜFBERICHT

Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:

Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Prüfzeitraum:

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:

Gesamtseitenzahl:

Probenahmeort:

CB2608866/GEMBIDC1-kb

Gemeinde Bidingen 

Frau Dollinger (AIR)

Dorfstr. 8, 87651 Bidingen

12.08.2026

13.08.2026 - 15.08.2026
2

13.08.2026

siehe unten

Untersuchungsergebnis Rohwasser
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung

Tiefbrunnen Geislatsried
CP2648367

12.08.26-14:05h
Geislatsried

Zweck A

0

0

0

0

11,0

0

Probenbezeichnung
Labornummer
Probenahmedatum
Probenahmeort
Parameter

Probenahmetechnik Mikrobiologie

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Coliforme Bakterien

E.coli

Temperatur

Enterokokken

Methode

DIN EN ISO 19458:2006-12*

TrinkwV 2023 §43 Abs. 3*

TrinkwV 2023 §43 Abs. 3*

DIN EN ISO 9308-2 (K
6-1):2014-06*

DIN EN ISO 9308-2 (K
6-1):2014-06*

DIN 38404-C4 :1976-12*

DIN EN ISO 7899-2
(K15):2000-11*

Einheit

1/ml

1/ml

1/100ml

1/100ml

°C

KBE/100ml

Grenzwert

100

100

0

0

0

Gemeinde Bidingen
Dorfstr. 8
87651 Bidingen



Die Anforderungen nach TrinkwV 2023 werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

<SU>

Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im 
Prüfbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prüfbericht werden in vereinfachter 
Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prüfbericht nicht angegeben und 
bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken nicht berücksichtigt. Auf Anfrage können die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die 
Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des 
Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 17.08.2026
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